
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Hubálce 922/1

PSČ, místo: Praha 6-Střešovice, 169 00

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1236,01 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 948,60 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimořádně
úsporná

51

Velmi
úsporná

77

Úsporná

103

92 Dop.

Méně úsporná

154

Nehospodárná

205

Velmi
nehospodárná

256

Mimořádně
nehospodárná

60

90

120

109 Dop.

181

241

301

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

87,6 103,4



Opatření pro Stanovena

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení / klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

96%

Zemní plyn - 83,9

Elektřina ze sítě - 3,7

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimořádně úsporná

0,44 Dop.

Mimořádně nehospodárná

Vytápění

Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m2·rok)

64 Dop.

60,6

Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda

25 Dop.

23,6

Osvětlení

4 Dop.

3,4Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Pavel Fenyko Osvědčení č.: 1284

Kontakt: pavelfenyko@seznam.cz Vyhotoveno dne: 01.11.2017

Podpis:


